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?J: ?ídicí jednotka FK ROLL +, 400x300x150 mm, montá? na povrch, ocelová sk?í?, vývody kabel? nahoru

K2: komparátor nap?tí, 120x120x50 mm, montá? na povrch

R1: textilní roletový po?ární uzáv?r FK ROLL EW

Kabelá? je dodávkou objednatele

Toto schéma je pouze orienta?ní. Konkrétní schéma bude up?esn?no dle zadání a po?adavk? objednatele!

Silokonový kabel k motoru 
(dodá FK servis)

TEXTILNÍ ROLETOVÝ PO?ÁRNÍ UZÁV?R FK ROLL EW

R1

?J

CYKY 3x1,5
(dodávka stavby)

samostatný jist i?
10 C  230 V AC

Vývod kabelu z pravé, 

nebo levé strany 

rolety

K2

PRAFlaDur 3x1,5

(dodávka stavby)

EPS
PRAFlaGuard® F 2x2x0,8

(dodávka stavby)
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